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Nota: Antes de manipular la luminaria lea detenidamente la totalidad del manual.
Note: Before start managing the luminaire read the whole manual carefully.

ATENCION / WARNING
1. Las luminarias deben ser manipuladas por personal profesional cualificado.
Luminaires must be manipulated by qualified professional staff.
2. Antes de efectuar cualquier manipulacion en la luminaria, asegurese de que la corriente
eléctrica se encuentra desconectada.
Disconnect electricity supply before any installation or servicing work.

ADVERTENCIAS / GENERAL

1. Valido para uso interior.
Suitable for indoor use.

2. Mantener una distancia minima de 0,2m de cualquier material inflamable.
Products should be kept a distance at least 0.2m with flammable materials.

3. La conexién debe realizarse utilizando los accesorios suministrados con la luminaria,
asegurando su firmeza.
The connection must be made using the accessories supplied with the luminaire, ensuring its
firmness.
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Driver connection.
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Conexion en linea.
Line connection.

Maxima longitud de lineas continuas (8m)
alimentadas por el mismo driver.

Maximum length of continuous lines (8m) iwg =
powered by the same driver. r—-=
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Conexion en angulo.
Angular connection.
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